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ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ  
 

Обект на процедурата : „Доставка и монтаж на климатични камери – 2 бр“ 
 
1. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Настоящите спецификации представляват минимални изисквания към оборудването. 
Характеристики, които се отклоняват от точните стойности, указани в спецификациите 
(освен ако не надвишават изискванията) поради конкретния дизайн на действително 
предлагания продукт са приемливи, дотолкова доколкото капацитетът или 
характеристиката са поне еквивалентни на настоящите спецификации . 
Всяка спецификация, която цитира конкретен продукт или производител, в частност 
имена на видове, модели или марки, следва да се тълкува като “или еквивалент”. 

 

2. ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 
 
За изготвяне на офертата, участниците трябва да спазят следните минимални 
технически изисквания на Възложителя към всеки един артикул. 
Климатични камери – 2 бр 

Минимални изисквания:  
Климатични камери с високо ефективна регенерация рекуперация на топлина, студ, 
влага . 
- стандарт на електродвигателите минимум IE3, осигуряващи качество на въздуха в 
помещенията, съвместимо с насоките за хигиена на VDI 6022, отговарящи на БДС 
EN13053:2020; 
- средна сезонна ефективност – SCOP на хладилния кръг по-голяма от 3,80 и 
- SCOPnet на цялата система по-голямо от 5. 
- Клас на енергийна ефективност за термопомпи А+++, съгласно БДС EN14825:2019 
 
Вентилация производство- AHU-1 , AHU-2 
С външен термопомпен агрегат, табло за контрол, вкл. честотно управление на 
вентилаторите и регулиране на температурата и влажността.  
 
Камерата да съдържа: 
Нагнетателна част - входяща секция с ПЖР; филтър F7;  
регенеративна секция с ротационен топлообменник: 

• ефективност –74,74%/74,4%  охладителна/отоплителна секция на директно 
изпарение с хладилен агент R410A, включително капкоотделител, 
пароовлажнител 40кг/ч, до 60% влажност 

• Максимална охладителна мощност  
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Qc=18.3kW, 
• Максимална отоплителна мощност 

Qh=19.0kW; 
• центробежен вентилатор с честотно управление V=5000m3/h; Hсв=500Pa; 

Nел=5.0kW/400V 
• Смукателна част -филтър F5; 
• центробежен вентилатор с честотно управление V=5000m3/h; Hсв=500Pa; 

Nел=5.0kW/400V; изходяща секция с ПЖР 
 
Пълна инсталирана мощност на камерата 4.0kW/400V., агрегат VRV - 5.51kW/400V 
Размери AHU7 L/B/H/-4230/1430/1960mm, тегло 1017kg. 
 
Размери VRV агрегат L/B/H/-930/765/1685mm, тегло 198kg. 
 

3. КАЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ 
 
Доставките трябва напълно да съответстват на заложените от Възложителя 
технически спецификации, плановете, количествата и другите указания. 
 

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННА 
ПОДДРЪЖКА 

Гаранционен срок не по-малко от:  
3 (три) години за климатичната техника  
 
Гаранционният срок започва да тече след доставката и подписването на приемо-
предавателния протокол. 
Извънгаранционна поддръжка - при условията на производствена гаранция,  предлагана 
от Доставчика  за този вид оборудване. 
 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЪПРОВОЖДАЩА ДОСТАВКИТЕ 
Техническа документация/паспорт на оборудването 

6. МЯСТО НА ДОСТАВКИТЕ 
с. Гурмазово, обл. София, бул. Гурмазовско шосе 66 
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